Optischer Brandmelder in Zwischendecke

Rauchmelder mit Signalsockel

Mehrkriterienmelder mit Signalsockel
Mehrkriterienmelder
Warmedifferentialmelder
Druckknopfmelder
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Brandmeldezentrale

Legende Brandmeldeanlage Legende Elektro
EIB
Druckknopfmelder Hausalarm
Optischer Brandmelder
Raumthermostat

Tastsensor n-fach

Gateway

Helligkeitssensor

Fensterkontakt

Taster BA

Prasenzmelder 360 C

Prasenz-Bewegungsmelder 180 C

Legende Innenleuchten

Ausschnittmale: LxB
1529 x 102 mm

Einbau LED 35W

Einbaurasterleuchte

Ausschnittmale: @
200 mm

LED 21 W

Einbaudownlight
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Hallenleuchte

LED- 36W P65

Feuchtraum Anbauleuchte
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Stromversorgung
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Legende Elektro
Tueroeffner \.__y Takigeber
Spechanlage NF__A Sonderspg. 120V/ 50Hz
|_| Erdungsanschluss 10gmm
Spechanlage
\_/ Ringleitung
Motor @ Druckluftanschluss

elekt. Anschluss

Fussbodendose

Steckdose

Doppelsteckdose

Steckdose 3fach

Kraftsteckdose

Mediendose

Antennendose

Raumthermostat

Bewegungsmelder

Ausschalter

Ausschalter m. Lampe

Wechselschalter

Taster

Taster mit. Lampe

Jalousienschalter

Serienschalter

Steckdosenkombination

Montagehthen
wenn nicht besonders vermerkt

Schalter
Steckdosen

Arbeitssteckdosen
(Fliessenraster beachten)
Wandleuchten

Sprechstelle

Bodendose

I_HG Netzwerkdoppeldose

1.05m u. FFB
0.30m u. FFB
1.10mu. FFB

190mu. FFB
1.30mu. FFB
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BAUVORHABEN .-
Umbau Feuerwehrgeratehaus
Blumenstr. 2, Reichenbach/Fils
BAUHERR Gemeinde Reichenbach an der Fils i
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